Zaktad Gospodarki Komunalnej ul. Wrzawska 9, 39-432 Gorzyc

OR7ZYCE Gorzyce dnia, 20.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach zapraszamy wszystkie podmioty spetniajace
okreslone ponizej warunki do ztozenia oferty na:

"Wykonanie projektu rozbudowy I stopnia filtracji na Stacji Uzdatniania Wody
w Gorzycach, oraz rozbudowe w oparciu o wykonany projekt,,

l. ZAMAWIAJACY

GMINA GORZYCE

39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 75
NIP 867 20 77 154

reprezentowana przez

Zaktad Gospodarki Komunalnej
39-432 Gorzyce, ul. Wrzawska 9

Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie projektu rozbudowy [l stopnia filtracji
na Stacji Uzdatniania Wody w Gorzycach o szosty filtr pospieszny, zamkniety,
pionowy. Po akceptacji projektu przez Zamawiajacego w dalszej czesci dostawa,
montaz i wypetnianie materiatem filtracyjnym na ptycie z zamocowanymi dyszami
filtracyjnymi, stosowanymi w procesie uzdatniania wody do mechanicznego
oczyszczania wody.

Prace do wykonania:

1. skucie posadzki betonowej pokrytej gresem technicznym,

2. wykonanie wylewki zbrojonej pod filtrem oraz ewentualna odbudowa
uszkodzonej posadzki,

3. utozenie nowej posadzki z gresu technicznego,

4. ustawienie i wtaczenie fabrycznie nowego filtra rownolegle do
zamontowanych filtrow w istniejacym ciggu technologicznym za pomoca rur
stalowych DN 100 (20 mb) z zamontowanymi 5 przepustnicami recznymi DN
100 regulujacymi przeptyw przy dojsciu do filtra,

5. dokonanie podtaczenia filtra do instalacji ttoczacej nadmanganian potasu
rurg stalowa DN 25 (4mb),

6. uzbrojenie filtra w wodomierz do wody zimnej DN 100 z tegoroczng data
legalizacji, 1 zawor kulowy DN 50, 2 zawory kulowe DN 15, 2 zawory
grzybkowe przelotowe DN 25,1 zawor czerpalny DN 15, 1 zawor czerpalny DN
25 oraz 2 manometry (srednica tarczy 100 mm) do wody do 0,6 MPa z
kurkami, 2 zasuwy odcinajace DN 100,
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7. pomalowanie rurociagu na kolor zielony, nieodrézniajacy sie od koloru
istniejacych rurociagow,
8. wykonanie barierki zabezpieczajacej po dwoch stronach filtra.

Dane techniczne filtra:

- ci$nienie pracy do 0,6 MPa

- temperatura pracy do 20°C

- powierzchnia filtracyjna 2,49 m?*

- wydajnosé 25 m*/h

- objetos¢ 7,1m’

- $Srednica zbiornika 1820 mm

- wysokos$¢ zbiornika 4015 mm

- wysoko$¢ czesci filtrujacej w zbiorniku 2200 mm

- wtazy srednica 450 mm

- krociec doptywowy i spustowy srednica 150 mm

- czynnik roboczy woda,

- wtazy zasypowe/rewizyjne po lewej stronie,

- filtr stabilnie posadowiony na betonowej zbrojonej wylewce na trzech nogach
- zbiornik posiada dokumentacje techniczng zatwierdzong przez UDT

- materiaty uzyte do budowy zbiornikow muszg posiadac atesty higieniczne
dopuszczajace do stosowania z wodg przeznaczong do spozycia,

- - malowanie zewnetrzne-kolor ciemno zielony, nieodrézniajacy sie od koloru
istniejacych filtrow.

Dysze filtracyjne -256szt. - materiat z jakich maja byc¢ wykonane dysze - polistyren.
Dysze do zamocowania na wewnetrznej ptycie filtra, ich rozmiar dobrany do
otwordw w ptycie montazowej filtra oraz sSrednicy uziarnienia ztoza (rysunek dyszy
- Zatacznik nr. 1.).

Dysze filtracyjne musza posiada¢ atest higieniczny dopuszczajacy do stosowania
Z woda przeznaczona do spozycia.

Ztoze filtracyjne warstwy (rysunek utozenia ztoza w filtrze-Zatacznik nr. 2.):

- 40cm - antracyt

- 100cm - masa aktywna zielony piasek (greensand) -regenerowany roztworem
nadmanganianu potasu - KMnO,4, uziarnienie ztoza 0,25 -1,0 mm, srednica
efektywna 0,35 mm

- 3 x10cm - warstwy podtrzymujace - zwir o 3 srednicach uziarnienia

Ztoza filtracyjne musza posiadac atesty higieniczne dopuszczajace do stosowania
Z woda przeznaczong do spozycia.

Wykonawca daje gwarancje, ze po wykonaniu prac zbiornik zostanie odebrany
przez UDT i otrzyma pozytywna decyzje o mozliwosci wtaczenia do eksploatacji
oraz usunie ewentualne usterki zgtoszone przez UDT i zamawiajacego.

lll.  TERMINY
Termin realizacji zamowienia: do 28.06.2019r.
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IV. WARUNKI UDZIALU

O udzielenie zamdwienia moze ubiegac sie¢ Wykonawca:
= Posiadajacy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania,

=  Znajdujacy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie catosci zamowienia,

= Posiadajacy niezbedna wiedze i doswiadczenie zapewniajace wykonanie
zamowienia

= Dysponujacy potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do nalezytego i
terminowego wykonania zamoéwienia,

= Ktory ztozyt oferte na formularzu ofertowym stanowigcym zatgcznik do
niniejszego zapytania ofertowego zgodna ze wszystkimi wymogami oraz
ktory te wymogi akceptuje, w terminie wskazanym przez Zamawiajgacego,
jako termin sktadania ofert,

Ocena spetnienia przez Wykonawcow ww. warunkow dokonana bedzie
zgodnie z formuta ,,spetnia — nie spetnia” na podstawie okreslonych
wymagan.

W celu unikniecia konfliktu interesow Wykonawca musi posiadac status
podmiotu niepowigzanego osobowo lub kapitatowo z Zamawiajacym. Przez
powiazania kapitatowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powigzania
miedzy Zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do zaciagania
zobowiazan w imieniu Zamawiajacego lub osobami wykonujgcymi w imieniu
Zamawiajacego czynnosci zwiazane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawce, polegajace w szczegolnosci na:

a) Uczestniczeniu w spétce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki
osobowej,

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji,

¢) Petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego,
prokurenta, petnomocnika,

d) Pozostawaniu w zwiazku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

e) Ocena spetnienia tego warunku bedzie dokonywana w oparciu o
przedtozone przez potencjalnego Wykonawce oraz Zamawiajacego
oswiadczenie o spetnianiu tego warunku
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE OFERTY
Oferent musi ztozy¢ Oferte zawierajaca:

= Wypetniony i podpisany Formularz Ofertowy

Oferta niespetniajaca powyzszego warunkow zostanie odrzucona i nie bedzie
podlegata ocenie merytorycznej.

VI. WARUNKI PLATNOSCI

Ptatnosc z tytutu wykonania ustugi bedzie zrealizowana przelewem na konto
Wykonawcy, na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajacemu lub osobie wskazanej przez
Zamawiajacego. Za wykonanie ustugi, uznaje si¢ potwierdzenie przez
uprawnionego pracownika ze strony Zamawiajacego , protokotu koncowego
odbioru robot oraz pozytywnej opinii wystawionej przez Urzad Dozoru
Technicznego.

VIl. KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiajacy dokona oceny i poréwnania ofert oraz wyboru oferty
najkorzystniejszej w oparciu o nastepujace kryteria:

Cena oferty na ww. ustuge — 100%

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zamknigcia postepowania bez wybrania
jakiejkolwiek ze ztozonych ofert, w szczegolnosci w przypadku, gdy najtansza
oferta bedzie przekraczata mozliwosci budzetowe Zamawiajacego. Ztozone
oferty przestaja wiazac, gdy zostata wybrana inna oferta albo gdy postepowanie
zostato zamkniete bez wybrania ktorejkolwiek z ofert. Zamawiajacy
niezwtocznie powiadomi na pismie albo poczta elektroniczng uczestnikow o
wyniku postepowania albo o zamknigciu postepowania bez dokonania wyboru.

VIIl. TERMIN SKLADANIA OFERT

Oferte nalezy sktadaé na Formularzu Ofertowym: mailowo do dnia (liczy sie data
i godzina wptywu) 29.03.2019 r. do godz. 09:00 — na adres e-mail:
przetargi@zgkgorzyce.pl

Oferta musi by¢ opatrzona pieczatka firmowa i wtasnorgcznym podpisem osoby
upowaznionej do sktadania oswiadczen woli po stronie Wykonawcy oraz zawierac
date sporzadzenia. Wszystkie strony oferty powinny by¢ numerowane i parafowane
przez osobe wskazana w zdaniu poprzednim. Zeskanowane oferty beda
akceptowane.

Gorzyce dn., 20.03.2019r.




